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PLANTA CLIMATIZACIÓN
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 Notas de climatización.

 -. Las condensadoras se deberan ubicar sobre
techo.

 -.Se instalaran 5 extractores para climatizar
ambiente.

-. Se instalaran 13 split inverter de 12000Btu 120/208 V.

 -. Se instalaran 4 split inverter de 18000Btu 120/208 V.

 -. Se instalaran 1 split inverter de 24000Btu 120/208 V.

 -. Se debera instalar protector de voltaje a todas
las unidades de climatización.

 -. Existira un sub panel exclusivo para
climatización, este contara con supresor de picos
108KA Trif 120/240 V.
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-. Se instalaran 1 unidad piso techo de 36000Btu 120/208 V.

 -. La instlación de los equipos y accesorios sera de
acuerdo a los TDR.
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